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Oggetto: Lavori di adeguamento, messa a norma
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AS BUILT

REALIZZAZIONE:

DESCRIZIONESIMBOLI

SCATOLA  DI DERIVAZIONE

QUADRO ELETTRICO DI PIANO

DISCESA/SALITA

CANALA METALLICA CORRENTE ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO CORRENTE ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO

U1 ALLACCIO ELETTRICO UNITÀ INTERNA DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE

ALLACCIO ELETTRICO BOILER

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

PUNTI DI COMANDO DA PARETE: INTERRUTTORE UNIPOLARE

QEX

CX

PLAFONIERA IN POLICARBONATO 1x18 - IP55

CORPO ILLUMINANTE A PARETE

AE

ALLACCIO ELETTRICO AEROTERMO

PULSANTE A TIRANTE PER ALLARME BAGNO.

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO INCASSATO A PARETE

PRESA 2P+T UNEL + 10/16A - 230V

PRESA 2P+T 10/16A - 230 V

PRESA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA

BIV

UNEL

PLAFONIERA IN POLICARBONATO 2x18 - IP55

PLAFONIERA IN POLICARBONATO 1x36 - IP55

PLAFONIERA IN POLICARBONATO 2x36 - IP55

PLAFONIERA IN POLICARBONATO 1x58 - IP55

PLAFONIERA IN POLICARBONATO 2x58 - IP55

PLAFONIERA CON SCHERMO IN METACRILATO 1x36

PLAFONIERA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON LAMPADA DA nW AUTONOMIA 3h

PLAFONIERA RETRO ILLUMINATA INDICANTE VIA DI ESODO CON LAMPADA DA 18W
AUTONOMIA 3h, COMPLETA DI PITTOGRAMMA LUMINOSO

PLAFONIERA CON SCHERMO IN METACRILATO 2x36

ENSA_8W

AA

SETTORE SB (SHORT BREAK)

TABELLA INFILAGGIO QUADRO QE.C2.P2

QEP2/LE1 QE.C2.P2.SB

5

1

2

4

3

6

1x1,5FG7ORILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

ILLUMINAZIONE LINEA 1

7

CCCBCCCA PB1x1,5N07V-K

CCCBCC 1x1,5N07V-K1x1,5

PB

CCCBCC 1x1,5N07V-K1x1,5

CCCBCC N07V-K1x2,5 2(1x2,5) 1x2,5

CCCBCC N07V-K1x2,5 2(1x2,5) 1x2,5

SETTORE NB (NO BREAK)

1

2

4

3

(4x10) 1x10ALIMENTAZIONE BLINDO 40A D.NE INTEGRATA CCCBCCCE 1x4(2x4)

Cavo

CCCBCC 1x1,5N07V-K1x1,5

CCCBCC 1x1,5N07V-K1x1,5

CCCBCC N07V-K

QEP2/L1

QEP2/L2

ALIMENTAZIONE F.M. LINEA 1QEP2/F1

QEP2/F2 ALIMENTAZIONE F.M. LINEA 2

QEP2/FCDZ1 ALIMENTAZIONE TERMINALI CONDIZIONAMENTO

CircuitoSigla Der. da

Sez. Pe PosaTipo Dim.

CanalizzazioneCavo

Sez. PeTipo Sez. fasi

DERIVAZIONE

Canalizzazione

Dim. Posa

DORSALE

Tipo

Cavo
Descrizione

CircuitoSigla Der. da

Sez. Pe PosaTipo Dim.

CanalizzazioneCavo

Sez. PeTipo Sez. fasi

DERIVAZIONE

Canalizzazione

Dim. Posa

DORSALE

Tipo

Cavo
Descrizione

Sez.Tipo

Sez.Tipo

ILLUMINAZIONE LINEA 2

QEP2/DI

1x1,5 CCCBCC 1x1,5N07V-K

CCCBCC 1x1,5N07V-K1x1,5

CCCBCC 1x1,5N07V-K1x1,5

CCCBCC N07V-K

5

6

7

8

ALIMENTAZIONE RIVELAZIONE INCENDI LINEA 1

ALIMENTAZIONE RIVELAZIONE INCENDI LINEA 2

ALIMENTAZIONE ANTINTRUSIONE RISERVA 1

ALIMENTAZIONE TRASMISSIONE DATI

ALIMENTAZIONE DIFFUSIONE SONORA

ALIMENTAZIONE AUSILIARI 230V

ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24V
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FG7OR
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FG7OR

FG7OR 1x2,5

1x25
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FG7OM1 1x6
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CCCBCC 1x1,5N07V-K1x1,5QEP2/L3 ILLUMINAZIONE LINEA 3 FG7OR PBCA PB

8

QE.C2.P2.SB

QE.C2.P2.SB

QE.C2.P2.SB

QE.C2.P2.SB

QE.C2.P2.SB

QE.C2.P2.SB

QE.C2.P2.SB

QE.C2.P2.NB

QE.C2.P2.NB

QE.C2.P2.NB

QE.C2.P2.NB

QE.C2.P2.NB

QE.C2.P2.NB

QE.C2.P2.NB

QE.C2.P2.NB

(2x1,5)

(2x1,5)

(2x1,5)

(2x1,5)

(2x2,5)

(4x25)

(2x2,5)

(2x2,5)

(2x6)

2(2x1,5)

2(2x1,5)

2(2x1,5)

2(2x1,5)

2(1x2,5)

2(1x2,5)

2(1x2,5)

2(1x2,5)

2(1x2,5)

2(1x2,5)

2(1x2,5)

(2x1,5)

(2x1,5)

(2x1,5)

(2x1,5)

(2x1,5)

(2x1,5)

(2x1,5)

Secondo CEI 70-1 (EN 60529)

Secondo CEI 70-1 (EN 60529)
Secondo CEI 70-1 (EN 60529)

Posato interrato 

TIPOLOGIA CANALIZZAZIONI

Posato a vista 

PVC TIPO pesante
Come indicato in planimetria 

Posato a vista sotto al pavimento galleggiante
Posato sotto traccia a parete o pavimento
Posato a vista all'interno del controsoffitto

Passerella asolata 

TipoRiferimento

Grado di protezione

Canalizzazione

Tipo di posa

CB

IP55

IP30
IP40

CC

PE

PA
PB

PD
PC

CA

Descrizione

In ariaAA

Trunking system

Installation

Tubo metallico CD
BlindosbarraCE

QESMNB/5 QE.C.SMIST.NB 1 ALIMENTAZIONE QUADRO QE.C2.P2.NB

QESMSB/12 QE.C.SMIST.SB 1 ALIMENTAZIONE QUADRO QE.C2.P2.SB CCCA PBFG7M1 1x164(1x25)

CCFG7OM1 (4x35) 1x25 CA PB

B

A

TABELLA INGOMBRI DORSALI QUADRO QE.C2.P2

QESMSB/15 - QESMSB/16 - QESMSB/12 - QESMNB/5 - QESMSB/13 -

QESMNB/6

E

D

C

F

G

H

I

L

M

QESMSB/15 - QESMSB/16 - QESMSB/13 - QESMNB/6 - QEP2/L1 -

QEP2/L2 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A2 - QEP2/A4

QESMSB/15 - QESMSB/16 - QESMSB/13 - QESMNB/6

QESMSB/12 - QESMNB/5 - QEP2/L1 - QEP2/L2 - QEP2/L3 QEP2/LE1 -

QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/F2 - QEP2/A2 - QEP2/A4

QEP2/DIN

QEP2/DI

QEP2/L1 - QEP2/L2 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A2 -

QEP2/A4

QEP2/L1 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A4

QEP2/L1 - QEP2/L2 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A2 -

QEP2/A4

QEP2/L1 - QEP2/L2 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A2 -

QEP2/A4

QEP2/L1 - QEP2/L2 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A2 -

QEP2/A4

ALIMENTAZIONE BLINDO 100A D.NE INTEGRATA FG7OM1

FG7OM1
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