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TABELLA INFILAGGIO QUADRO QE.C2.P2

SETTORE SB (SHORT BREAK)

DORSALE DERIVAZIONE
Sigla Der. da Circuito Descrizione Cavo Canalizzazione Cavo Canalizzazione
Tipo Sez. Sez. Pe Tipo | Dim. |Posa Tipo Sez. fasi Sez.Pe | Tipo | Dim. | Posa
QESMSB/12 |QE.C.SMIST.SB| 1  |ALIMENTAZIONE QUADRO QE.C2.P2.SB FGTM1 | 4(1x25) 1x16 CA | CC |PB
QEP2/LE1 |QE.C2.P2.SB 1 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA FG70R (2x1,5) 1x1,5 CA CC |PB NO7V-K | 2(2x1,5) 1x1,5 CB | CC |PB
QEP2/L1 QE.C2.P2.SB 2 |ILLUMINAZIONE LINEA 1 FG7OR | (2x1,5) 1x1,5 CA | CC |PB NO7V-K | 2(2x1,5) 1x1,5 CB | CC |PB
QEP2/L2 QE.C2.P2.SB 3 ILLUMINAZIONE LINEA 2 FG70OR (2x1,5) 1x1,5 CA CC |PB NO7V-K | 2(2x1,5) 1x1,5 CB | CC |PB
QEP2/L3 QE.C2.P2.SB 4 |ILLUMINAZIONE LINEA 3 FG7OR | (2x1,5) 1x1,5 CA | CC |PB NO7V-K | 2(2x1,5) 1x1,5 CB | CC |PB
QEP2/F1 QE.C2.P2.SB 5 ALIMENTAZIONE F.M. LINEA 1 FG70OR (2x2,5) 1x2,5 CA CC |PB NO7V-K | 2(1x2,5) 1x2,5 CB | CC |PBIPC
QEP2/F2 QE.C2.P2.SB 6 ALIMENTAZIONE F.M. LINEA 2 FG70OR (2x2,5) 1x2,5 CA CC |PB NO7V-K | 2(1x2,5) 1x2,5 CB | CC |PBIPC
QEP2/FCDZ1| QE.C2.P2.SB 7 |ALIMENTAZIONE TERMINALI CONDIZIONAMENTO| FG7OR | (2x2,5) 1x2,5 CA | CC |PB NO7V-K | 2(1x2,5) 1x2,5 CB | CC |PB
QEP2/DI QE.C2.P2.SB 8 ALIMENTAZIONE BLINDO 100A D.NE INTEGRATA | FG70OM1 | (4x25) 1x25 CE CC |PB FG70M1 | (2x6) 1x6 CB | CC [PB
SETTORE NB (NO BREAK)
DORSALE DERIVAZIONE
Sigla Der. da Circuito Descrizione Cavo Canalizzazione Cavo Canalizzazione
Tipo Sez Sez. Pe Tipo | Dim. |Posa Tipo Sez. fasi Sez.Pe | Tipo | Dim. | Posa

QESMNB/5 |QE.C.SMIST.NB| 1 ALIMENTAZIONE QUADRO QE.C2.P2.NB FG70M1 | (4x35) 1x25 CA CC |PB
QEP2/DIN | QE.C2.P2.NB 1 |ALIMENTAZIONE BLINDO 40A D.NE INTEGRATA FG7OM1 | (4x10) 1x10 CE | CC |PB FG7TOM1 | (2x4) 1x4 CB | CC |PB
QEP2/A1 QE.C2.P2.NB 2 ALIMENTAZIONE RIVELAZIONE INCENDI LINEA1 | FG7OR (2x1,5) 1x1,5 CA CC |PB NO7V-K | 2(1x2,5) 1x1,5 CB | CC |PBIPC
QEP2/A2 QE.C2.P2.NB 3 |ALIMENTAZIONE RIVELAZIONE INCENDILINEA2 | FG7OR | (2x1,5) 1x1,5 CA | CC |PB NO7V-K | 2(1x2,5) 1x1,5 CB | CC |PB/PC
QEP2/A3 QE.C2.P2.NB 4 ALIMENTAZIONE ANTINTRUSIONE RISERVA 1 FG70R (2x1,5) 1x1,5 CA CC |PB NO7V-K | 2(1x2,5) 1x1,5 CB | CC |PBIPC
QEP2/A4 QE.C2.P2.NB 5 ALIMENTAZIONE TRASMISSIONE DATI FG70OR (2x1,5) 1x1,5 CA CC |PB NO7V-K | 2(1x2,5) 1x1,5 CB | CC |PBIPC
QEP2/A5 QE.C2.P2.NB 6  |ALIMENTAZIONE DIFFUSIONE SONORA FG7TOR | (2x1,5) 1x1,5 CA | CC |PB NO7V-K | 2(1x2,5) 1x1,5 CB | CC |PB/PC
QEP2/A6 QE.C2.P2.NB 7 ALIMENTAZIONE AUSILIARI 230V FG70R (2x1,5) 1x1,5 CA CC |PB NO7V-K | 2(1x2,5) 1x1,5 CB | CC |PBIPC
QEP2/A7 QE.C2.P2.NB 8  |ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24V FG7OR | (2x1,5) 1x1,5 CA | CC |PB NO7V-K | 2(1x2,5) 1x1,5 CB | CC |PB/PC

TABELLA INGOMBRI DORSALI QUADRO QE.C2.P2

Ingresso

QESMSB/12 - QESMNB/5 - QEP2/L1 - QEP2/L2 - QEP2/L3 QEP2/LE1 - QEP2/L1 - QEP2/L2 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A2 -
@ QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/F2 - QEP2/A2 - QEP2/A4 @ QEP2/A4
QESMSB/15 - QESMSB/16 - QESMSB/12 - QESMNB/5 - QESMSB/13 - QEP2/L1 - QEP2/L2 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A2 -
(B) | QESMNBIE (i) |QEP2/A4
QESMSB/15 - QESMSB/16 - QESMSB/13 - QESMNB/6 - QEP2/L1 - QEP2/L1 - QEP2/L2 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A2 -
@ QEP2/L2 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A2 - QEP2/A4 @ QEP2/A4
QESMSB/15 - QESMSB/16 - QESMSB/13 - QESMNB/6 QEP2/DI
© 0
QEP2/L1 - QEP2/L2 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A2 - QEP2/DIN
(E) |qEP2iAd (M
@ QEP2/L1 - QEP2/LE1 - QEP2/FCDZ1 - QEP2/F1 - QEP2/A4
TIPOLOGIA CANALIZZAZIONI
Riferimento Tipo Descrizione
Tipo di posa PA | Posato a vista
Installation PB | Posato a vista all'interno del controsoffitto
PC | Posato sotto traccia a parete o pavimento
PD | Posato a vista sotto al pavimento galleggiante
PE | Posato interrato
Canalizzazione CA | Passerella asolata
Trunking system CB | PVCTIPO pesante
CC | Come indicato in planimetria
CD | Tubo metallico
CE | Blindosbarra
AA |Inaria
Grado di protezione IP30 | Secondo CEI 70-1 (EN 60529)
IP40 | Secondo CEI 70-1 (EN 60529)
IP55 | Secondo CEI 70-1 (EN 60529)
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