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SCATOLA  DI DERIVAZIONE

QUADRO ELETTRICO DI PIANO

DISCESA/SALITA

CANALA METALLICA CORRENTE ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO CORRENTE ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO

U1 ALLACCIO ELETTRICO UNITÀ INTERNA DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE

ALLACCIO ELETTRICO BOILER

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

PUNTI DI COMANDO DA PARETE: INTERRUTTORE UNIPOLARE

QEX

CX

PLAFONIERA IN POLICARBONATO 1x18 - IP55

CORPO ILLUMINANTE A PARETE

AE

ALLACCIO ELETTRICO AEROTERMO

PULSANTE A TIRANTE PER ALLARME BAGNO.

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO INCASSATO A PARETE

PRESA 2P+T UNEL + 10/16A - 230V

PRESA 2P+T 10/16A - 230 V

PRESA CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA

BIV
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PLAFONIERA IN POLICARBONATO 2x18 - IP55
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PLAFONIERA CON SCHERMO IN METACRILATO 1x36

PLAFONIERA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON LAMPADA DA nW AUTONOMIA 3h

PLAFONIERA RETRO ILLUMINATA INDICANTE VIA DI ESODO CON LAMPADA DA 18W
AUTONOMIA 3h, COMPLETA DI PITTOGRAMMA LUMINOSO
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